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Anmerkung
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3 NR EG TA.1.00.09 HE Treppenraum 01 EG00 T001_ 1 250/251/252/253 A 1 1 NPD AL GS NPD 3350 2510 3610 260 FA 200 VF VF FP 1 30RWp RC2 E 5A 1,6 2/3 N X 4 min.1800 AL E 310 EF PB PB RA 75 AL PB PB EF 3V VSG/D AB BA 3 AL D PDS PDS AL NPD RO FR PZ S PZ OTS G X L X ES BO AB = Aufsatzband

4 NR EG TA.1.00.06 HE Treppenraum 01 EG00 T002_ 1 250/251/252/253 A 1 1 NPD AL GS NPD 3350 2510 3610 260 FA 200 VF VF FP 1 30RWp RC2 E 5A 1,6 2/3 N X 4 min.1800 AL E 310 EF PB PB RA 75 AL PB PB EF 3V VSG/D AB BA 3 AL D PDS PDS AL NPD RO FR PZ S PZ OTS G X L X ES BO PDS = Panikdruckstange

5 NR EG TA.1.00.04 HE Treppenraum 01 EG00 T003_ 1 250/251/252/253 A 1 1 NPD AL GS NPD 3350 2510 3610 260 FA 200 VF VF FP 1 30RWp RC2 E 5A 1,6 2/3 N X 4 min.1800 AL E 310 EF PB PB RA 75 AL PB PB EF 3V VSG/D AB BA 3 AL D PDS PDS AL NPD RO FR PZ S PZ OTS G X L X ES BO

6 NR EG TA.1.00.02 HE Treppenraum 01 EG00 T004_ 1 250/251/252/253 A 1 1 NPD AL GS NPD 3350 2510 3610 260 FA 200 VF VF FP 1 30RWp RC2 E 5A 1,6 2/3 N X 4 min.1800 AL E 310 EF PB PB RA 75 AL PB PB EF 3V VSG/D AB BA 3 AL D PDS PDS AL NPD RO FR PZ S PZ OTS G X L X ES BO X =  AN mit AG klären!

8 NR EG TA.1.00.03 HE Mensa 01 EG00 0006_ 2 A 1 L AL G_O NPD 1375 2550 2810 260 FA PR PR FP 1 30RWp RC2 E 5A 1,6 2/3 X 4 min.900 AL E K EF PB PB RA 75 AL PB PB EF 3V VSG/D AB BA 3 AL D BS AL E RO FR PZ S PZ OTS G x L x ES BO 2/3 = unterschiedliche Angaben
9 NR EG TA.1.00.07 HE Mensa 01 EG00 0006_ 2 A 1 R AL G_O NPD 1375 2550 2810 260 FA PR PR FP 1 30RWp RC2 E 5A 1,6 0,4 2/3 X 4 min.900 AL E K EF PB PB RA 75 AL PB PB EF 3V VSG/D AB BA 3 AL D BS AL E RO FR PZ S PZ OTS G x L x ES BO

11 NR EG TA.1.00.08 HE Anlieferung 01 EG00 0001_ 1 A 1 R AL G NPD 1300 2600 2860 260 BWA 200 VF VF FP 1 30RWp RC2 E 5A 1,6 2/3 X 4 min.900 AL E EF PB PB RA 75 AL PB PB EF AB BA 3 AL KF D AL V RO FR PZ S PZ OTS G L X ES BO außenbündig nicht möglich
14 NR EG TA.1.00.01 HE Schulforum 01 EG00 0033_ 1 312 A 1 1 NPD AL GS NPD 2150 2550 2810 260 FA PR PR FP 1 30RWp RC2 E 5A 1,6 2/3 X 4 min.900 AL E P EF PB PB RA 75 AL PB PB EF 3V VSG/D AB BA 3 AL D BS AL E RO FR PZ S PZ OTS G X L X ES BO
15 NR EG TA.1.00.01 HE Schulforum 01 EG00 0033_ 1 312 A 1 1 NPD AL GS N 2150 2550 2810 260 FA PR PR FP 1 30RWp RC2 E 5A 1,6 2/3 X 4 min.900 AL E P EF PB PB RA 75 AL PB PB EF 3V VSG/D AB BA 3 AL D BS AL E RO FR PZ S PZ X X BGS L ES BO
17 NR EG TA.1.00.05 HE Werkstatt 01 EG00 0012_ 2 318 A 1 1 NPD AL GS NPD 2080 2550 2810 260 FA PR PR FP 1 30RWp RC2 E 5A 1,6 2/3 X 4 min.900 AL E EF PB PB RA 75 AL PB PB EF 3V VSG/D AB BA 3 AL D BS AL E RO FR PZ S PZ OTS G X L x ES BO

21 SR EG TA.2.00.08 HE Treppenraum 02 EG00 T001_ 1 250/251/252/253 A 1 1 NPD AL GS NPD 3350 2620 2880 260 FA 200 VF VF FP 1 30RWp RC2 E 5A 1,6 2/3 N X 4 min.1800 AL E 310 EF PB PB RA 75 AL PB PB EF 3V VSG/D AB BA 3 AL D PDS PDS AL E RO FR PZ S PZ OTS G X L x ES BO

22 SR EG TA.2.00.07 HE Treppenraum 02 EG00 T002_ 1 250/251/252/253 A 1 1 NPD AL GS NPD 3350 2620 2880 260 FA 200 VF VF FP 1 30RWp RC2 E 5A 1,6 2/3 N X 4 min. 2400 AL E 310 EF PB PB RA 75 AL PB PB EF 3V VSG/D AB BA 3 AL D PDS PDS AL E RO FR PZ S PZ OTS G X L x ES BO

23 SR EG TA.2.00.03 HE Treppenraum 02 EG00 T004_ 1 250/251/252/253 A 1 1 NPD AL GS NPD 3350 2620 2880 260 FA 200 VF VF FP 1 30RWp RC2 E 5A 1,6 2/3 N X 4 min. 2400 AL E 310 EF PB PB RA 75 AL PB PB EF 3V VSG/D AB BA 3 AL D PDS PDS AL E RO FR PZ S PZ OTS G X L x ES BO

24 SR EG TA.2.00.02 HE Treppenraum 02 EG00 T005_ 1 250/251/252/253 A 1 1 NPD AL GS NPD 3350 2620 2880 260 FA 200 VF VF FP 1 30RWp RC2 E 5A 1,6 2/3 N X 4 min.1800 AL E 310 EF PB PB RA 75 AL PB PB EF 3V VSG/D AB BA 3 AL D PDS PDS AL E RO FR PZ S PZ OTS G X L x ES BO

26 SR EG TA.2.00.04 HE Treppenraum 02 EG00 T003_ 1 A 1 R AL G N 1350 2620 2880 260 FA 200 VF VF FP 1 30RWp RC2 E 5A 1,6 2/3 N X 4 min.1200 AL E EF PB PB RA 75 AL PB PB EF 3V VSG/D AB BA 3 AL D PDS AL E RO FR PZ S PZ BGS L ES BO

29 SR EG TA.2.00.01 HE Mediathek 02 EG00 0027_ 1 300/303/304 A 1 1 NPD AL GS N 2150 2550 2810 260 FA PR PR FP 1 30RWp RC2 E 5A 1,6 2/3 X 4 min.900 AL E P EF PB PB RA 75 AL PB PB EF 3V VSG/D AB BA 3 AL D BS AL E RO FR PZ S PZ X x BGS L ES BO
30 SR EG TA.2.00.01 HE Mediathek 02 EG00 0027_ 1 300/303/304 A 1 1 NPD AL GS NPD 2150 2550 2810 260 FA PR PR FP 1 30RWp RC2 E 5A 1,6 2/3 X 4 min.900 AL E P EF PB PB RA 75 AL PB PB EF 3V VSG/D AB BA 3 AL D BS AL E RO FR PZ S PZ OTS G X L x ES BO
32 SR EG TA.2.00.06 HE Klasse 02 EG00 0009_ 1 304/306/308/311 A 1 R AL G NPD 1135 2550 2810 260 FA PR PR 30RWp RC2 E 5A 1,6 2/3 X 4 min.900 AL E EF PB PB RA 75 AL PB PB EF 3V VSG/D AB BA 3 AL D BGS AL E RO FR PZ S PZ OTS G L ES BO
33 SR EG TA.2.00.05 HE Klasse 02 EG00 0010_ 1 304/306/308/311 A 1 L AL G NPD 1135 2550 2810 260 FA PR PR 30RWp RC2 E 5A 1,6 2/3 X 4 min.900 AL E EF PB PB RA 75 AL PB PB EF 3V VSG/D AB BA 3 AL D BGS AL E RO FR PZ S PZ OTS G L ES BO
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